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- DI Thomas Rauscher

- Badanie i rozwoj
- Z firmg LOYTEC od 2000 r.
- Odpowiedzialny za L-STUDIO oraz L-ROC
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Przestanie LOYTEC
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Symposium 2018
- Idea inteligentnej integracji

- Przeglad standardow branzowych dla czujnikow
i elementow wykonawczych

- Przebieg prac przy integracji elementow obiektowych
- Film
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Proces inteligentnej integracji LOYTEC
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Symposium 2018
- Inteligentne czujniki i elementy wykonawcze

- Latwiejsza instalacja

Sterownik
- Monitoring stanu urzadzen
i wejsCc/wyjsc
- Komisjonowanie (rozruch) Magistrala
.- Przypisanie adresow urzadzen
.- Kalibracja sygnatow Czujnik waL%Taeertczy

- Testowanie
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Standard sterowania osSwietleniem - DA&Z{Z}A‘EA'

(Digital Adressable Lighting Interface)

Symposium 2018
Standard IEC 62386
Na jednej linii sterujacej: &/\)
- 64 Balasty (zasilacze zrodet oswietlenia)
. Zatgczanie/wytaczanie, regulacja natezenia oswietlenia
- Monitoring (uszkodzenia zrodet)
.- 16 Multiczujnikow
- Nowa wersja standardu DALI 2.0
- 64 moduty wyjsciowe
- 64 moduty wejsciowe
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Standard napedow zaluzji - SMI & 7DANIA &

LOYTEC

(Standard Motor Interface) Suldings umter Control
Symposium 2018
¢ 16 nadeOW na |iniQ 4 ~.— Pos|t|on 1
- Precyzyjne pozycjonowanie =, :‘;'t‘fn‘; B
- Informacja zwrotna = rotation 2
0 po’r02eniu 4 o PgsitionFB 2
> @K pOS 2.1
| kgcie obrotu lamelek & cmd_source 2.2
¢° error_code 2.3
° A|al‘my ‘o rawPosFb 3
‘o MovingDir 4
‘o MotorStatus 5
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Standard sterowania sitownikami & ZDANIA &
zaworow, klap went. i VAV - MP-BUS "= i

Buildings under Control

(Multi-Point Bus) Symposium 2013

. 8 sitownikow na kanat
- W wersji MPL (lite) - 16 sitownikow na kanat
) Ste rowa n i e Za WO ra m i ‘o CurrentPosition Current position of actuator

:‘3 PosSetpoint Set point for actuator

kI a pa m i We n t .y rc,)W n iez 4 o Statel Operating condition of the actuator

S ] & b7 Gear disengaged/Position set by hand
k b kt ‘o b5 Forced control function active
CZ u-] n I I O I e O W e ¢° b4 Nominal control range active(1)/self adapted range active (0)
- . . & b1 Supply is AC voltage

et P re CYZYJ n e p O ZYCJ O n O W a n I e - ‘o State2 Operating condition of the actuator

¢° b7 Stop motor active
. ¢° b6 Damper test active (fire and smoke actuators only)

* I n fo rm a CJ a ZW rOt n a ¢° b4 Fire test run active (fire and smoke actuators only)
‘o b3 Motor at adapted end-stop

- Alarmy (np. blokada klapy) <2 =
¢° b1 Adaption active
‘° b0 Synchronisation active
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Standard bezprzewodowy EnOcean LOvTEC
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Symposium 2018
- Bezprzewodowe czujniki i elementy wykonawcze

- Urzgdzenia zasilane energigq otoczenia
(energy harvesting)

- Czujniki bez zasilania bateryjnego

- Czujniki otwarcia okna P
- Panele (zadajniki) pomieszczeniowe
- Przycisk do integracji 5

\‘\\\a\
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Standard Modbus LOYTEC

IN POLAND

Buildings under Control

Symposium 2018
- Przemystowy de facto standard

- Panele pomieszczeniowe L-STAT
- Do 250 urzadzen na kanat

- Komunikacja Master/Slave

- Odpytywanie

. 2 interfejsy Modbus w urzadzeniach
rodziny LROC-400

LLOYTEC
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Opcje standardow dla elementow & IDANIA &

Wyko n aWCZyCh Bmldmgs under Control

Symposium 2018

Rodzaj elementu MP-BUS SMI DALI
Zawory v

Klapy wentylacyjne v

Urzadzenia VAV

Czujniki

Zaluzje v

Oswietlenie (lampy) v
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Opcje standardow dla czujnikow LOYTEG

IN POLAND

Buildings under Control

Symposium 2018

Rodzaj L-STAT DALI EnOcean MP-BUS
czujnika

Temperatura v v v v
Wilgotnos¢ wzgl. v v v v
Obecnosc v v v

Kontaktron v v v

Punkt rosy v v v
CO2 v v

Natezenie osw.

v v
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Przebieg prac instalacyjnych LOYTEC

IN POLAND

Buildings under Control
Qr/mnncitim 2N18R

Sprawdzi¢ zasilanie i okablowanie
PrzypisacC urzadzenia przez interfejs uzytkownika Web
Testowanie przypisanych urzadzen obiektowych

Aktualizacja i archiwizacja konfiguracji urzadzen L-INX/L-ROC
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Metody komisjonowania LOYTEC

BUI|dIngS under Control
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Metoda EnOcean DALI SMI MP-Bus Modbus

Uczenie v

Skanowanie v v v
Przypisanie v v v v

adresu lub
wykorzystanie
numeru
seryjnego

LOYTEC buildings under control™ Krakow, PL ZDANIA



& /DANIA &

LOYTEC
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Symposium 2018

FILM ILUSTRUJACY IDEE
POMIESZCZENIOWYCH STEROWNIKOW
SEGMENTOWYCH
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Buildings under Control

Symposium 2018
- Koncepcja sprzetu LROC oraz oprogramowania

narzedziowego LSTUDIO automatyzuje proces
projektowania, uruchomienia oraz utrzymania

w ruchu systemu automatyki

- Metoda pozwala na tatwg rearanzacje pomieszczen
bez koniecznosci duzych zmian w systemie
automatyki, jedynie poprzez konieczng przebudowe
instalacji technicznych (tego unikngac sie nie da)

i prostq aktualizacje powigzan czujnikow, elementow
wykonawczych i sterownikow
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BUI|dIngS under Control

Symposmm 2018
- Oprogramowanie LSTUDIO umozliwia bezposrednie

zintegrowanie projektu automatyki
pomieszczeniowej z systemem BMS LWEB-900
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